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Om utrustningen
DRP visar rumstemperatur eller det aktuella värdet på någon vald 
driftsparameter hämtad från klimatstyrningen i en bestämd del 
av fastigheten. Panelen är driftsatt för att samverka med angiven  
styrenhet eller grupp av styrenheter. Tillgängliga skärmval med värden 
är inställda i samråd med driftsansvariga. DRP kan förutom att visa 
värden också konfigureras med exempelvis ett skärmval som medger 
manuell aktivering av en tillfällig vädringsfunktion.

Funktion och skärm ”Visa värden”
Exempel nedan på skärm i DRP där Temperatur aktuell och Temperatur 
önskad visas.

Parameter

Börvärde: 
Önskad 

motsvarar det 
värde 

klimatstyrningen 
vill upprätthålla.

Status: 
Aktuellt uppmätt 
värde på angiven 
parameter.

Pil upp/ned: 
Kan vara
aktiverad för 
att kunna
öka eller 
minska värde.

Temperatur  aktuel l 
20.5 oC

Temperatur  önskad 
21.5 oC

Växla skärm: 
DRP kan vara 
konfigurerad 
för att kunna 

visa flera
skärmar. Bekräfta: 

Används inte. 

Funktion och skärm ”Vädring”
Exempel på skärm i DRP där vädringsfunktionen kan 
aktiveras. Användaren kan aktivera vädringsfunktionen genom att 
stegvis öka eller minska tiden för vädring. Ställs tiden ned till 
nedersta värdet så inaktiveras vädringsfunktionen.

DRP  – Manual 
Skärmhantering i DRP

Dummy QR.

Status: 
Visar funktion
och
aktuellt värde.  

Pil upp/ned: 
Öka/minska 
värde.

Vädring
 5 minuter         

Växla skärm 

Används ej 




