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Yttre förbindningsschema GT-V Temperaturgivare vägg
Version C13, Verion C12GT-V  Temperaturgivare, vägg

RCX/RCXb = Rumsklimatsregulator
LCX/LCXb = Labklimatsregulator
DCV-RC/DCV-RCb = Rumsklimatstyrning
DCV-LC/DCV-LCb = Labklimatstyrning

*Skilj på fas (G+/24V) nolla (0):
Gemensam nolla för G+/24V och signal GT.

Utsignal
GT: 0 - 10V (12-43 °C)
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SBTb = Styrenhet för ventilställdon
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