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Yttre förbindningsschema GTQ-V Temperatur- och koldioxidgivare vägg
Version B13, B12

RCX/RCXb = Rumsklimatsregulator
LCX/LCXb = Labklimatsregulator
CBD = Kopplingsbox TTC, VTD
CBD = Kopplingsbox ISQ, ISQ-F, ISQ-S
DCV-RC/DCV-RCb = Rumsklimatstyrning
DCV-LC/DCV-LCb = Labklimatstyrning

Utsignal:
GQ: 2-10V (400-2000 ppm)
GT: 0-10V (12-43°C)

*GT kopplas inte in
** Notera: Skilj på fas (G+/24VAC) 
och G0/0: Gemensam nolla för 
24 VAC och signalter (GQ, GT).
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